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Przepustnica z siłownikiem

Panel wentylacyjny o wydajności 1050m³/h

Szafy teleinformatyczne 2200x800x1200mm

(wysokość x szerokość x głębokość)

Pojemność szafy 47U

Cokół z przepustnicą i słownikiem

Wymiar cokołu 200x800x1200mm

(wysokość x szerokość x głębokość)

Aparat Gaśniczy AGC Slave

Szafy połączone bokami, brak przegrody

UWAGA

Całkowita wyskość szafy z cokołem i przepustnicą, wynosi: 2515mm

Masa całkowita zespołu czterech szaf z zespołem doszczelniającym z

systemem gaszenia za pomocą Aparatów Gaśniczych AGC Master & AGC Slave,

wynosi: 596kg
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APARAT GAŚNICZY AGC Master
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Bezpiecznik

Aparat Gaśniczy AGC Master

Wyprowadzone styki bezpotencjałowe

z Aparatu Gaśniczego AGC Master:

- Pożar (NC)

- Gaszenie (NC)

- Uszkodzenie (NC)
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A3

SKALA
-

Zespół szaf teleinformatycznych

wyposażony w zespół automatyki

doszczelniającej z systemem

gaszenia Aparatami Gaśniczymi

AGC Master® i AGC Slave®
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